
ARE4H5EX 18/30kV 3x(1x150)mmq

MISURE
PARTENZA CABINA
     MASSERANO

PARTENZA CABINA
 ROASIO AUSILIARI

SSE UTENTE

kWh

MASSERANO
LOCALE TECNICOLOCALE

MISURE

ARRIVO LINEA MISURE PI PROTEZIONE GENERALE RISALITA BARRE PROTEZIONE ANELLO A PROTEZIONE ANELLO B PROTEZIONE TRAFO AUX
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id=0,3A cl. A

2P
16A 15kA
id=0,03A cl. A

4P4x125A

4P
4x160A 18kA
id=0,3A cl. A

FG16(O)R16 3x(1x50) + 1x35
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67N
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R
S
T
N

R
S
T

P = 50kVA
30000/400V
Vcc=4%
Dyn11

RG7H1M1 3x(1x35)

26 kWh

ROASIO
LOCALE TECNICOLOCALE

MISURE

ARRIVO LINEA MISURE PI PROTEZIONE GENERALE RISALITA BARRE PROTEZIONE ANELLO A PROTEZIONE ANELLO B PROTEZIONE TRAFO AUX
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id=0,3A cl. A

2P
10A 15kA
id=0,03A cl. A

2P
16A 15kA
id=0,3A cl. A

2P
16A 15kA
id=0,03A cl. A

4P4x125A

4P
4x160A 18kA
id=0,3A cl. A

FG16(O)R16 3x(1x50) + 1x35
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R
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RG7H1M1 3x(1x35)
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ARE4H5EX 18/30kV 3x(1x400)mmq

50
51

50N
51N
67N

PI
27
59
81

50
51
50N
51N
67N

PI
27
59
81

750/5A - 20VA - 5P10
P1

P2

50
51
50N
51N
67N

PI
27
59
81

300/5A - 7,5VA - 5P10
P1

P2

ARE4H5E 18/30kV

36kV
400A
16kA

36kV
630A
16kA

3

6,3A

TV

30kV-50Hz-1000A-16kAx1sec

R

TR
150+10x1,25%kV/30kV
YNd11
50MVA - 42MVA
ONAF - ONAF
Vcc=10%

TO

PROTEZIONE TRAFO

30000:√3V/
110:√3V/110:√3V

20VA 0,5
50VA 3P

R

TV

30000:√3V/
110:√3V/110:√3V
20VA 0,5
50VA 3P

3

3

1000/5A - 10VA 0,5 UTF

1000/5A - 5VA 5P10

Y01

M

YF

P2

P1

36kV
1250A
16kA

SERVIZI AUSILIARI IN C.A. E C.C.

100kVA
30±2*2,5%/0,4kV
Vcc=4%
Dyn11

Quadro Sezione CA
400/230V

R
addrizzatore e batterie

R
addrizzatore e batterie

V V

Alimentazione 110Vcc

Alimentazione 24Vcc

G

M M

kWh
kVArh

MISURE FISCALI

TV

200/1A - 30VA - 0,2

STAZIONE 150kV

COMANDI
SEGNALAZIONE ALLARMI

MISURE
PROTEZIONI 59-27-59N
PROTEZIONI 50-51-51N
PROTEZIONI 50BF-81><

PROTEZIONE 25

ARRIVO LINEA
150kV IN CAVO

alla protezione Terna
per funzione 87 di linea

PROTEZIONE 87L

200/1A - 30VA - 5P30

3

3

3

3

200/1A - 30VA - 5P30

kWh
kVArh

MISURE TERNA

PROTEZIONE 87T

150:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:√3
50VA 3P
50VA 3P
50VA 0,2

26

50/1A - 5VA - 5P10 50/1A - 5VA - 5P10

DG

SPG / SPI

4.5 4 - Opere impiantistiche

Pietro Mazzarella

MR-4.5-TR_MR-OI-0

Schema elettrico cabina primaria trasformazione utente MR
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